ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Madeka 48, 47000 Karlovac

ZAVOD ZA JAVNG ZDRAVSTVO KARLOVAEKE 2UPANLE Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292 . _
www.zjzka.hr =T
Ur. broj: 05-141/5-2017. Karlovac, 14.6.2017.
ANALITICKO IZVJESCE
Analiticki broj: 958-VP
Kupac: OPCINA SABORSKO
Senj 44
47 306 SABORSKO
Objekat: Osnovna Skola ,,Saborsko™

Mijesto uzorkovanja: Izljev u sanitarnom ¢voru

Tip zahtjeva: Ugovor

Vrsta analize: Prema ugovoru

Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potrosnju

Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Saborsko

Uzorkovao i dostavio: ZZJZ Karlovadke Zupanije, Sluzba za zdravstvenu ekologiju, dana 05.06.2017., vrijeme
uzorkovanja 11:50 h

Pocetak / zavrSetak ispitivanja: 05.06.2017./09.06.2017.

Konacna ocjena: ODGOVARA
Zakljuéci su navedeni uz rezultate ispitivanja

Tro$ak ispitivanja: 490,00 kn (bez PDV-a)

Voditeljica Sluzbe za zdravstvenu ekologiju:

mr.sc. Zeljka Cerovac, mag.biol.mol.

osta\{iti:
OPCINA SABORSKO
Senj 44

47 306 SABORSKO
2. Odjel za gospodarske poslove Zavoda
3. Pismohrana

Napomena:
1. Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.
2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznadene su zvjezdicom (*).
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ZAVOD ZA JAVNQ ZDRAVSTVO KARLOVA

Analiticki broj: 958-VP

REZULTATI ANALIZE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Viadka Macdeka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potroSnju,

vode za kupanje i bazenske vode

Datum pocetka analize: 05.06.2017.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE

17025 HAA B

V4l

Datum zavrSetka analize: 06.06.2017.

Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji ispravnosti

| 1.Temperatura °C *SM 2350 B (22. izd.2012) 25 16 DA
2. Mutnoca NTU HRN EN ISO 7027:2001 4 0,29 DA
3.Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (22. izd. 2012) 20 0 DA
4, Miris bez SM 2150 B (22. izd. 2012) bez bez DA
5. Okus bez SM 2160 B (22. izd. 2012) bez bez DA

| 6. Koncentracija vodikovih | o _ ) _ 77
- i , pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 6,5-9,5 - 2;,9°C DA
| 7. Slobodni klor | me/l HRN EN ISO 7393-2:2001 0,5 <0,05 DA
8. Vodljivost pri25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 474 DA
9. Utro$ak KMnO4 02 mg/l *SM:P-1V-9a:1990 5,0 0,7 DA

Datum pocetka analize: 06.06.2017.

Datum zavrsetka analize: 09.06.2017.

Mikrobiolo$ki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
ispravnosti
1. Broj kolonija ~ 37°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 20 0 DA
2. Broj kolenija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 0 DA
3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 0 DA
4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 0 DA
5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0 DA
6. Clostridium perfringens broj/100 ml *[SO 14189:2013 0 0 DA
7. Pseudomonas aeruginosa | broj/100ml HRN EN ISO 16266:2008 0 0 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljuéku

ZAKLJUCAK: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U SKLADU SU s
uvjetima koji su propisani Zakonom o vodi za ljudsku potro$nju (NN br. 56/13 i 64/15) i maksimalno
dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za
ljudsku potrognju (NN br. 125/13, 141/13 1 128/15).

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
mr.sc. Blanka Musulin, dipl.inZ.
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Analiti¢ki broj: 958-VP

Odsjek instrumentalne analitike

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 06.06.2017. Datum zavr3etka analize: 06.06.2017.
Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica ispravnosti
1. Amonij | mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
o *HRN EN ISO 10304-1:2009 i HRN
28 b mg/l | EN1SO 10304-1:2009/spr. 1:2012 30 1,3 DA
s e *HRN EN ISO 10304-1:2009 i HRN
3. Kloridi mg/l | ENISO 10304-1:2009/Ispr. 1:2012 250,0 13 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaklju¢ku
n.d. —nije detektirano
(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

ZAKLJUCAK: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U SKLADU SU s
uvjetima koji su propisani Zakonom o vodi za ljudsku potrosnju (NN br. 56/13 i1 64/15) i maksimalno
dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za

ljudsku potrosnju (NN br. 125/13, 141/13 1 128/15).

Voditelj Odsjeka instrumentalne analitike:
Drazen Navijali¢, dipl. inz.

o
i

Kraj analiti¢kog izvjesca
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Ur. broj: 05-141/6-2017. Karlovac, 9.6.2017.

ANALITICKO IZVJESCE

Analiti¢ki broj: 959-VP
Kupac: OPCINA SABORSKO
Senj 44

47 306 SABORSKO
Objekat: Zgrada opéine Saborsko
Mjesto uzorkovanja: Izljev u sanitarnom &voru
Tip zahtjeva: Ugovor
Vrsta analize: Prema ugovoru
Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potroSnju
Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Saborsko

Uzorkovao i dostavio: ZZJZ Karlovacke Zupanije, Sluzba za zdravstvenu ekologiju, dana 05.06.2017., vrijeme
uzorkovanja 12:00 h

Podetak / zavrSetak ispitivanja: 05.06.2017./09.06.2017.

Konaéna ocjena: ODGOVARA
Zakljucei su navedeni uz rezultate ispitivanja

TroSak ispitivanja: 490,00 kn (bez PDV-a)

Voditeljica Sluzbe za zdravstvenu ekologiju:
mr.sc. Zgljka Cerovac, mag.biol.mol.

“Fv_)f____\

ostaviti:
[.JOPCINA SABORSKO

Senj 44

47 306 SABORSKO
2. Odjel za gospodarske poslove Zavoda
3. Pismohrana

Napomena: 4
1. Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.
2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznatene su zvjezdicom (¥).
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ZAVOD 24 JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLIE

Analiti¢ki broj: 959-VP

REZULTATI ANALIZE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vliadka Maceka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,

vode za kupanje i bazenske vode

Datum pocetka analize: 05.06.2017.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE

'I?G?S-HAA§

Datum zavrsetka analize: 06.06.2017.

Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji ispravnosti

1.Temperatura 2E *SM 2550 B (22. izd.2012) 25 19 DA
2. Mutnoca NTU HRN EN ISO 7027:2001 4 0,19 DA
3. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (22. izd. 2012) 20 0 DA
4, Miris bez SM 2150 B (22. izd. 2012) bez bez DA
3. Okus bez SM 2160 B (22. izd. 2012) bez bez DA
6. Koncentracija vodikovih o . . T

ionz pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 6,5-9,5 ot 2.;’9()(: DA
7. Slobodni klor mg/1 HRN EN ISO 7393-2:2001 0,5 <0,05 DA
8. Vodljivost pri25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 473 DA
9. Utrosak KMnQ4 0, mg/l *SM:P-I1V-92a:1990 5,0 0,6 DA
Datum pocetka analize: 06.06.2017. Datum zavrSetka analize: 09.06.2017.
Mikrobiolo§ki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

ispravnosti

1. Broj kolonija ~ 37°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 20 0 DA
2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 0 DA
3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 0 DA
4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 0 DA
5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0 DA
6. Clostridium perfringens broj/100 ml *[SO 14189:2013 0 0 DA
7. Pseudomonas aeruginosa | broj/100ml HRN EN 1SO 16266:2008 0 0 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljulku

ZAKLJUCAK: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U SKLADU SU s
uvjetima koji su propisani Zakonom o vodi za ljudsku potrosnju (NN br. 56/13 i 64/15) i maksimalno
dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za
ljudsku potro$nju (NN br. 125/13, 141/13 1 128/15).

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje 1 bazenske vode:
mr.sc. Blanka Musulin, dipl.inz.

WL
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIIE

Analiti¢ki broj: 959-VP
Odsjek instrumentalne analitike
REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 06.06.2017. Datum zavrSetka analize: 06.06.2017.

Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica ispravnosti

1. Amonij | mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
oo , *HRN EN ISO 10304-1:2009 i HRN

2. Nitratl mg/l | ENTSO 10304-1:2009/Ispr. 1:2012 . L4 DA
gL *HRN EN 1SO 10304-1:2009 i HRN

)
3. Kloridi mg/l | EN IS0 10304-1:2009/1spr. 1:2012 250.0 Ui B

MDK - maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljutku
n.d. —nije detektirano
(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( < ) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

ZAKLJUCAK: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U SKLADU SU s
uvjetima koji su propisani Zakonom o vodi za ljudsku potrodnju (NN br. 56/13 i 64/15) i maksimalno
dozvoljenim koncentracijama iz Priloga [ Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za
ljudsku potrosnju (NN br. 125/13, 141/13 1 128/15).

Voditelj Odsjeka instrumentalne analitike:
Drazen Navijali¢, dipl. inz.
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Kraj analitickog izvjesca
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